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Borboro Gil
Rodno Rody Miejskiej Sierpco

Dotyczy: interpelocji z dnio 14 stycznio 20I5 r. w sprowie schodów od ul. Narutowicza
do rynku.

Niniejszym informuję, że w dniu 23 siycznio br. sprowdzono ston schodów
z ul. Norutowiczo i siwierdzono, że schody sq brudne z uwogi no foki ich posypywonio
pioskiem służqcym do |ikwidocji śliskości, oznoki powiezchniowej korozji no meto|owych
e|ementoch, o tokze występowonie zostoisk wodnych (w szczególności no spocznikoch)
spowodowone opodomi deszczu i śniegu.

odnośnie przycz|n pojowionio się ognisk korozji, upze.jmie wy.|ośniom. że noleżołoby
ich upotrywoć m.in. w niekozystnym oddzioływoniu worunkÓw otmosferycznych. t'i. śnieg,
deszcz i mróz no elementy stolowe oroz ewen'tuo|nych uszkodzenioch mechonicznych
powłoki ontykorozyjnej no metolowych elementoch schodów {np. wiosnq ubiegłego roku
Zostoły siwierdzone uszkodzenio powłoki moIorskiej no poręczoch, będqce efektem
wondolizmu).

Równocześnie informuję, że problem rdzy no elementoch stoIowych schodóW, zostonie
zgłoszony Wykonowcy robói w romoch obowiqzujqcej gworoncji jokości. Usterko zostonie
usunięto z nodejściem wiosny br.

W zokresie odpowiedzi no pylonie ,,Dlaczego kołuże wody sloiq no poszczegolnych
poziomoch schodów i utrudniojq pzechodzenie?'' informu'ię, Że z noszych obserwocji
wyniko, że wodo gromodzi się głównie no spocznikoch schodów, w miejscoch niewie|kich
zogłębień ich powiezchni. Noleży w 1ym mie|scu nodmienić, że w budownictwie d|o
poszczegó|nych rodzojów robót okreś|one sq pewne dopuszczoIne niedokłodności
(łoleroncje) w ich wykononiu. Pzy tok dużych powiezchnioch biegów i spoczników
schodów, zosodnym mogło być zoprojektowonie i wykononie ich odwodnienio popzez

.-,rodonie stosownych spodków i umieszczenie siudzienek ściekowych włqczonych
do sys1emu konolizocji deszczowej. Tokich rozwiqzoń nie obejmowoł 'jednok projekt budowy
schodów z 2012r.i 20i3 r. (projekt zomienny) i ich wykononie.

PoŹniejsze próby odwodnienio schodów popnez ułożenie rur Z PVC o śr. 75 mm, nie
pzyniosły spodzlewonego efektu.

Z-ca Burmistrza

Otzymujo:
I . Adresot;
2. Biuro Rody Miejskiei Sierpco;
3. A/o.

Spozqdził: Doriusz Gronczewski (Wydzioł lnwestycji i Remon'lów)

Zotwierdził: Rodosłow Goszczycki {Wydzioł |nwestycji i RemonióW)
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